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ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 6 5 9 ОТ 01.03.2023 

Наименование предприятия, организации (Заказчик)*: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Викуловский Центр творчества" (ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065) 

Юридический адрес*: Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30 

Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки 

Место отбора*: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский Центр 
творчества", Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Карла Маркса, д.30, питьевой фонтанчик 

Условия отбора, доставки 

Дата и время отбора: 15.02.2023 10:30 

Ф.И.О., должность: Каренгина О. Г., лаборант 

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер + 4 ° С 

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 15.02.2023 12:10 

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", 

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб". 

Дополнительные сведения: 
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0012540 от 06.02.2023 
Заявление(заявка) № 000024538 от 07.02.2023 

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

Код образца (пробы): 23.659 

НД на методы исследований, подготовку проб: 
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности 
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости 
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ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков 
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ПНД Ф 14.1:2:4.50 - 96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации 
обшего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой 
кислотой 
РД 52.24.495-2017 Водородный показатель вод. Методика измерений потенциометрическим методом 

№ п/п Наименование, 
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре 

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации 

Срок 
действия - -г 

1 Анализатор жидкости АНИОН 4100 710 20802-01 С-ВЯ/19-07-
2022/173517931 от 

19.07.2022 

18.07.2023 

2 Анализатор жидкости РОСА-1101 
модификации РОСА-1101 -11101.00 

12 66154-16 С-ВЯ/03-06-
2022/162673546 от 

03.06.2022 

02.06.2023 

3 Баня лабораторная ПЭ-4300 150707-13 - 95;352 от 30.06.2022 29.06.2024 
4 Весы лабораторные ВЛ-120 М F81-004 58760-14 С-ВЯ/06-06-

2022/162201888 от 
06.06.2022 

05.06.2023 

5 Весы лабораторные ВЛ-210 А190 23623-02 С-ВЯ/06-06-
2022/162201886 от 

06.06.2022 

05.06.2023 

6 Весы лабораторные ВЛТ-510-П 23425104 19874-08 С-ВЯ/06-06-
2022/162201915 от 

06.06.2022 

05.06.2023 

7 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ 1814 44866-10 С-ВЯ/19-07-
2022/173084355 от 

19.07.2022 

18.07.2023 

8 Термометр стеклянный лабораторный 
ТЛ-2 

75 251-08 С-ВЯ/10-09-
2021/93563930 от 

10.09.2021 

09.09.2024 

9 Термостат электрический 
суховоздушный охлаждающий ТСО-
1/80 СПУ 

5301 349 от 30.06.2022 29.06.2024 

10 Термостат электрический 
суховоздушный ТС-200 СПУ 

988 - 152/280 от 09.08.2021 08.08.2024 

Условия проведения испытаний: в соответствии с НД 

Место осуществления деятельности: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28 (Отделение санитарно-гигиенических исследований) 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28 (Отделение микробиологических исследований) 

Результаты испытаний 

№ п/п 
Определяемые 

показатели 
Единицы 

измерения 
Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 

НД на методы 
исследований 

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И А Н А Л И З 
Образец поступил 15.02.2023 12:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 659 
испытания проведены по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28 (Отделение санитарно-гигиенических 

исследований) 
дата начала испытаний 15.02.2023 12:40 дата выдачи результата 22.02.2023 14:27 

1 Запах при 20°С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016 
2 Запах при 60°С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016 
3 Цветность Градус 

цветности 
5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 

4 Мутность мг/дмЗ менее 0,58 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016 
Испытания проводил(и): Пономарева Е.А., химик-эксперт. 

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Образец поступил 15.02.2023 12:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 659 
испытания проведены по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28 (Отделение санитарно-гигиенических 

исследований) 
дата начала испытаний 15.02.2023 12:40 дата выдачи результата 22.02.2023 14:27 
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№ п/п 
Определяемые 

показатели 
Единицы 

измерения 
Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 

НД на методы 
исследований 

1 Железо (суммарно) мг/дмЗ 0,12±0,03 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96 
2 Водородный показатель 

(рН) 
ед. рН 7,29±0,10 6 - 9 РД 52.24.495-2017 

3 Жесткость °Ж 0,40±0,05 не более 7 ГОСТ 31954-2012 
Испытания проводил(и): Пономарева Е.А., химик-эксперт. t 

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Образец поступил 15.02.2023 12:20 

Регистрационный номер пробы в журнале 659 
испытания проведены по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28 (Отделение микробиологических 

Исследований) 
дата начала испытаний 15.02.2023 12:25 дата выдачи результата 20.02.2023 10:03 

1 Escherichia coli (Е. coli) КОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие ГОСТ 34786-2021 
2 Энтерококки КОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие ГОСТ 34786-2021 
3 Общее микробное число 

(ОМЧ) 
КОЕ/мл 1 не более 50 ГОСТ 34786-2021 

4 Обобщенные колиформные 
бактерии (ОКБ) 

КОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие ГОСТ 34786-2021 

Испытания проводил(и): Иванова Л.Г., фельдшер-лаборант. 

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком 

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Каренгина О. Г., лаборант 

Проверил(и): 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических исследований Пономарева Е.А. 
Заведующий отделением микробиологических исследований ' Гречушникова Е.Н. 

•конец протокола-

Протокол № 659 стр. 3 из 3 
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц) 


